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AB 1034
Sprawozdanie z badania wody nr 1039/2021 z dnia 16.08.2021 Strona 1z 2
Zleceniodawca
Firma * OPWIK Sp. z 0.0.; Dzial Eksploatacji Sieci i Inwestycji
Adres * ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock
Telefon/NIP —
Obiekt badan
Rodzaj badanego materiatu Woda
Podstawa badan Harmonogram badan wewnetrznych wody na rok 2021
Zakres badan * Fizyko-chemia: zelazo ogélne, jon amonowy, azotyny, jon azotanowy, mangan
Miejsce pobierania Otwock SUW Karczewska — woda uzdatniona
Punkt pobierania Wodociag publiczny — kran na stacji
Data pobierania / przyjecia probki | 09.08.2021 / 09.08.2021
Spos6b pobierania / numer Prébka pobrana i dostarczona przez pracownika Laboratorium zgodnie z protokotem nr:
protokolu pobierania 329/08/2021/AS/KD
Metoda pobierania Normy Polskie: PN-EN ISO 19458:2007; PN-ISO 5667-5:2017
Identyfikacja probki 1049/08
. ) Data wykonania badania 09.08.2021
Stan probki w momencie Bez zastezese
dostarczenia do Laboratorium
Uwagi i dodatkowe ustalenia

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objegte zakresem akredytacji lub badan nieakredytowanych.

Laboratorium moze wykonywa¢ badania jako$ci wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Otwocku; nr decyzji: HKN.4300.36.2021; S.W. 4947.2021 z dnia 11.06.2021.

Wyniki dotycza wylacznie badanych probek. W przypadku, gdy probka jest dostarczona przez Klienta wyniki odnosza si¢ do otrzymane;j probki.

Laboratorium nie przedstawia opinii i interpretacji wynikoéw w wydawanych sprawozdaniach z badar.

Zleceniodawca ma zagwarantowang bezstronnos¢ Laboratorium oraz poufno$¢ wynikéw badan jak i innych informacji zwiazanych ze zleceniem.

Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnego zezwolenia Kierownika Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Skargi mozna sktada¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Organ decyzyjny moze mie¢ inna regul¢ stwierdzenia zgodnosci niz obowigzujaca w Laboratorium.

* Dane deklarowane przez klienta.
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Sprawozdanie z badania wody nr 1039/2021

Dopuszczalne
Lp. Parametr Jednostka Metoda Wynik Odnosnik® zakresy Odno$nik!”
wartosci !
[ e e | e | aw | m |-
PB-05.00 wydanie 5
z dnia 10.09.2019 na
2. i?r:lonow mg/l podstawie testu © ;g’g%o) Aj 2351 0,5 -
¥ kuwetowego Hach ’
Nr: LCK 304
8. | Aoty mgl | STLEN 26777 lipiee (0;8;‘3‘3”729) A3 Zs3 0,5/0,1 4
PB-06.00 wydanie 5
Jon z dnia 10.09.2019 na
4, mg/l podstawie testu 14,0+£2,5 A3 Z; 51 50 %
azotanowy = :
kuwetowego Hach
Nr: LCK 339
PB-01.00 wydanie 7
z dnia 10.09.2019 na <20
5. | Mangan ng/l podstawie testu Az Zs 1 50 -
5 (20-5000) >
pipetowego Hach
Nr: LCW 032

A — Oznaczenie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat nr AB 1034.
Z —Metoda zatwierdzona przez PPIS w Otwocku.

I Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017, Dz. U. 2017 poz. 2294.

2 Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2 z pobieraniem.
3. Warto$¢ ponizej granicy oznaczalnoéci: w nawiasie podano zakres akredytacii.

4 Warunek: [2zotany] | [azotyny]
3

<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja st¢zenie azotanow i azotynow w mg/l. Stezenie azotynéw

w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ 0,10 mg/1.

% Odnosniki dotyczgce wyniku badania.

1% Odnosniki dotyczace dopuszczalnych zakresow warto$ci.
Il Wskazana procedura badawcza opracowana w Laboratorium OPWiK Sp. z 0. 0. nie jest metoda referencyjng okreslona w obowiazujacych przepisach

prawnych.

Sporzadzit:
Przemystaw Porebski

Data: 16.08.2021

LABORANT

Podpis:
Przemystaw Porebski

Zweryfikowatl dane:
Anna Strzyzewska

Data: 16.08.2021

Starszy laborant
Podpis:
Anna StrzyZewska
KONIEC

Autoryzowal:
Katarzyna Dzwonczyk

Data: 16.08.2021

Starszy laborant
Po{ipﬂ
mgr Kata zwonczyk
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Sprawozdanie z badania wody nr 1038/2021 z dnia 16.08.2021 Strona 1z 2
Zleceniodawca
Firma * OPWIK Sp. z 0.0.; Dziat Eksploatacji Sieci i Inwestycji
Adres * ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock
Telefon/NIP —
Obiekt badan
Rodzaj badanego materialu Woda
Podstawa badarn Harmonogram badan wewnetrznych wody na rok 2021
Zakres badan * Fizyko-chemia: barwa, zapach, smak
Miejsce pobierania Otwock SUW Karczewska - woda uzdatniona
Punkt pobierania Wodociag publiczny - kran na stacji
Data pobierania / przyjecia probki | 09.08.2021 / 09.08.2021
Sposéb pobierania / numer Prébka pobrana i dostarczona przez pracownika Laboratorium zgodnie z protokotem nr:
protokolu pobierania 329/08/2021/AS/KD
Metoda pobierania Normy Polskie: PN-EN ISO 19458:2007; PN-ISO 5667-5:2017
Identyfikacja probki 1048/08
. ) Data wykonania badania 09.08.2021
Stan probki w momencie B tEETeh
dostarczenia do Laboratorium G2 ZastrZeaen
Uwagi i dodatkowe ustalenia

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji lub badan nieakredytowanych.

Laboratorium moze wykonywa¢ badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Otwocku; nr decyzji: HKN.4300.36.2021; S.W. 4947.2021 z dnia 11.06.2021.

Wyniki dotycza wylacznie badanych probek. W przypadku, gdy probka jest dostarczona przez Klienta wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

Laboratorium nie przedstawia opinii i interpretacji wynikow w wydawanych sprawozdaniach z badan.

Zleceniodawca ma zagwarantowang bezstronno$¢ Laboratorium oraz poufno$¢ wynik6éw badan jak i innych informacji zwiazanych ze zleceniem.

Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnego zezwolenia Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Skargi mozna sktada¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Organ decyzyjny moze mie¢ inng regule stwierdzenia zgodnosci niz obowiazujaca w Laboratorium.

* Dane deklarowane przez klienta.
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OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
() I KANALIZACIJI Sp. z o.0.
. Laboratorium OPWiK Sp. z o.0. Strona 2z 2

Sprawozdanie z badania wody nr 1038/2021

Dopuszczalne
Lp. | Parametr Jednostka Metoda Wynik Odnosnik’ zakresy Odno$nik!?
warto$ci !
1. Barwa mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 5 NA Nie okreslono 6
2. | Zapach — PN- EN 1622: 2006 Akceptowalny NA Nie okre$lono 6
3. Smak — PN- EN 1622: 2006 Akceptowalny NA Nie okreslono 6
NA - Oznaczenie nieakredytowane.
! Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017, Dz. U. 2017 poz. 2294.
6 Akceptowalny/a przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
% Odnosniki dotyczace wyniku badania.
1% Odnosniki dotyczace dopuszczalnych zakreséw wartosci.
Sporzadzit: Autoryzowal:
Przemystaw Porebski Katarzyna Dzwonczyk

Zweryfikowatl dane:

Anna Strzyzewska Data: 16.08.2021

Data: 16.08.2021

L ABORANT Data: 16.08.2021 Starszy laborant
Podpis: Podpis™ )
Wi siarszy labarant ; -
przemystaw Porebski Po ’i'§: mer Katarzyna{Dzwonczy
Afina Strzyewska

KONIEC
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OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W PC A
I KANALIZACJI Sp. z o.0. POLSKIE CENTRUM
_{2 AKREDYTACJI
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() Laboratorium OPWiK Sp. z o.o. %
OPWiK Otwock, ul. Kraszewskiego 1 ot
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AB 1034
Sprawozdanie z badania wody nr 1037/2021 z dnia 16.08.2021 Strona 1z 3
Zleceniodawca
Firma * OPWIK Sp. z 0.0.; Dziat Eksploatacji Sieci i Inwestycji
Adres * ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock
Telefon/NIP —
Obiekt badan
Rodzaj badanego materiatu Woda
Podstawa badari Harmonogram badan wewnetrznych wody na rok 2021
* Fizyko-chemia: me¢tnos$é, pH, przewodno$é elektryczna wiasciwa
Selaes badan * Bakteriologia: ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, liczba enterokok6w, liczba bakterii
grupy coli, liczba Escherichia coli
Miejsce pobierania Otwock SUW Karczewska - woda uzdatniona
Punkt pobierania Wodociag publiczny - kran na stacji
Data pobierania / przyjecia probki | 09.08.2021 / 09.08.2021
Sposéb pobierania / numer Probka pobrana i dostarczona przez pracownika Laboratorium zgodnie z protokotem nr:
protokolu pobierania 329/08/2021/AS/KD
Metoda pobierania Normy Polskie: PN-EN ISO 19458:2007; PN-ISO 5667-5:2017
Identyfikacja probki 1048/08
] . Data wykonania badania 09.08.2021 — 12.08.2021
Stan probki w momencie B frzedef
dostarczenia do Laboratorium CZ Zasirzcen
Uwagi i dodatkowe ustalenia

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objgte zakresem akredytacji lub badan nieakredytowanych.

Laboratorium moze wykonywa¢ badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia zgodnie z decyzja Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Otwocku; nr decyzji: HKN.4300.36.2021; S.W. 4947.2021 z dnia 11.06.2021.

Wyniki dotycza wylacznie badanych probek. W przypadku, gdy probka jest dostarczona przez Klienta wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

Laboratorium nie przedstawia opinii i interpretacji wynikéw w wydawanych sprawozdaniach z badan.

Zleceniodawca ma zagwarantowang bezstronno$é Laboratorium oraz poufno$¢ wynikéw badan jak i innych informacji zwigzanych ze zleceniem.

Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnego zezwolenia Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Skargi mozna sktada¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Organ decyzyjny moze mie¢ inng regule stwierdzenia zgodnosci niz obowigzujaca w Laboratorium.

* Dane deklarowane przez klienta.
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OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

I KANALIZACJI Sp. z o.0.

Laboratorium OPWiK Sp. z o.0.

Sprawozdanie z badania wody nr 1037/2021

Strona2z3

Dopuszczalne
Lp. Parametr Jednostka Metoda Wynik Odnosnik® zakresy Odnosnik!?
wartosci !

1. | Metnosé NTU | PN-ENISO 7027:2016-09 | 0,57+ 0,12 A; Z;? 1,0 -
Stezenie

2. jonéw wodoru — PN-EN ISO 10523:2012 7,81 0,1 A;? 6,5-9,5 -
(pH)
Przewodnos¢
elektryczna

3. try uS/em | PN-EN 27888:1999 649+ 4 A;? 2500 -
wilasciwa
(25°C)

A — Oznaczenie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat nr AB 1034.

Z — Metoda zatwierdzona przez PPIS w Otwocku.

! Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017, Dz. U. 2017 poz. 2294.

2 Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2 z pobieraniem.

3. Warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci - w nawiasie podano zakres akredytaci.

% Odnosniki dotyczace wyniku badania.

1%-Odnosniki dotyczace dopuszczalnych zakresow warto$ci.
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a Laboratorium OPWiK Sp. z o.0. Strona 3 z3
OPWiK : ,
Sprawozdanie z badania wody nr 1037/2021
Niepewno$¢ w
war:'tos’ciach Dopuszczalne
Lp. | Parametr | Jednostka®| Metoda Wynik : Odnosnik® zakresy Odnos$nik’
rzeczywistych 45
2 wartoSci
Ogolna liczba
mikroorganizméw
1. na agarze w 1 ml jtk/ ml ?;2_51\25%2 0 (0-4) A3 Z Nie okreslono 4
wody w temp. ’
2242°C
Liczba  kolonii
2. | enterokokéw jisoomt | FLED 8O, 0 (0-7) AZ 0 jtk -
w 100 ml wody )
Liczba  bakterii 921(\)1;311\1 21053_
3. grupy coli jtk/100 ml 12 +A1-'2017— 0 (0-7) A Z 0jtk -
w 100 ml wody 0 4
- PN-EN ISO
Liczba 9308-1:2014-
4. | Escherichia coli jtk/100 ml 12 +A1-2017- 0 (0-8) A Z 0 jtk -
w 100 ml wody 04'
A — Oznaczenie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, certyfikat nr AB 1034.
Z — Metoda zatwierdzona przez PPIS w Otwocku.
I Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017, Dz. U. 2017 poz. 2294.
2 Niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspoélczynniku rozszerzenia k=2 z pobieraniem.
3 Liczba jednostek tworzacych kolonie.
* Bez nieprawidlowych zmian.
6 Qdnosniki dotyczace wyniku badania.
7 QOdnosniki dotyczace dopuszczalnych zakres6w wartosci.
Sporzadzit: Autoryzowat:
Anna Strzyzewska Katarzyna Dzwonczyk

Data: 16.08.2021

Zweryfikowal dane:

Przemystaw Porgbski

Data: 16.0/8.-2(\)21
LA ORANT

Pﬂ%ﬁiysﬁz{w Porebski
KONIEC

Data: 16.08.2021

mgr Kataszyn

zwonczyk
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