Otwock, dnia 29-06-2023 rok
ZAPROSZENIE

do ztozenia oferty cenowej na zadanie pt:
,Modernizacja automatyki kotta wodnego wysoko parametrowego 8MW”
Zamoéwienie, ktérego wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowarto$ci kwoty 30 000 euro
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Opis zakresu modernizacji automatyki kotla wodnego wysoko parametrowego SMW.
Na obicekcie jest zabudowany gazowy kociot wodny wyposazony w ekonomizer fabryczny i planik Weishoupt.
Kociot LOOS International
TYP: UT-M 46
PS: 10bar
TS: 145°C
Moc: 8000kW
NR fabryczny: 99746
Rok: 10/2004

98746

Jahr der Hersleliung

miesiae/rok produkgji wfzm‘
HerstelleY
producent LI-LA

Ekonomizer ECO 7:

Typ: 11-1350/965-3,0-ET2-FE41-D7
PS: 10bar

TS: 145°C

Moc: 320kW

NR fabryczny: 702140.10/1

Rok: 05/2019
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Palnik gazowy Weishoupt:
G70/2-A ZM-NR
Rok produkcji: 2004

Istniejaca szafa kotta
Na kotle zabudowana jest szafa do wymiany (patrz dokumentacja szafy)
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Zatozenia:

Panik posiada wiasny fabryczny sterownik WFM (z rozdzielnicy jest zasilany wentylator palnika) dlatego z
szafy wychodzi sygnat z tancucha zabezpieczen kotta.

Moc wentylatora palnika: 23,89kW — rozruch silnika SOFT START

Moc pompy kottowej: 7,5kW — rozruch silnika bezposredni

Moc pompy ekonomizera: 2,2kW — rozruch silnika bezposredni

Obudowa wiszaca

Sterownik S7-1200 lub rownowazny

Zakres modernizacji automatyki kotla:
1. Dostawa i montaz nowej rozdzielnicy zabezpieczajacej kotta wodnego wspotpracujacego z palnikiem
wentylatorowym (gazowym).
Rozdzielnica ma umozliwiaé:
o Kontrole i regulacje temperatury w kotle

Kontrole i regulacje temperatury powrotnej do kotta
Kontrole temperatury spalin
Zasilanie wentylatora palnika
Zasilanie pompy kottowe;j
Zasilanie ekonomizera

Zabezpieczania realizowane przez rozdzielnicg:

Od przekroczenia maksymalnego ci$nienia — blokada pracy i alarm
Od przekroczenia minimalnego cis$nienia — blokada pracy i alarm
Przed spadkiem poziomu wody ponizej] NPW- blokada pracy i alarm
Od przekroczenia maksymalnej temperatury — blokada pracy i alarm
Od przekroczenia maksymalnej temperatury spalin — alarm

Rozdzielnica wiszgca wyposazona w sterownik swobodnie programowalny serii S7-1200 lub rownowazny
oraz panel dotykowy 7”’kompatybilny ze sterownikiem.
2. Nowy uktad zabezpieczenia poziomu wody:
e Samosterujaca przewodnosciowa sonda poziomu wody w kotle — 1szt.
e  Modut elektroniczny ogranicznika — 1szt.
3. Nowy uktad Termostatu na potrzeby zabezpieczenia Kotta:
e  Czujnik temperatury wody — 2szt.
e  Modut elektroniczny — 2szt.
4. Nowy uktad zabezpieczenia ci$nienia w kotle:
e  Presostat cisnienia maksymalnego — 1szt.
e  Presostat ciSnienia minimalnego — 1szt.
5. Nowy uktad Termostatu na potrzeby zabezpieczenia ekonomizera:



e  Czujnik temperatury wody — 1szt.

e  Modut elektroniczny — 1szt.
6. Nowy uklad zabezpieczenia cisnienia w kotle:

e  Presostat ciSnienia minimalnego — 1szt.
7.  Wykorzystanie istniejacego uktadu pomiaru przepltywu na kryzie pomiarowej (aplisens).
8. Nowy uktad pomiaru temperatury na potrzeby sterownia kotta i ekonomizera:

e  Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — woda wylot z kotta — 1 szt.
Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — woda powro6t do kotta — 1 szt.
Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — woda przed ECO — 1 szt.
Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — woda za ECO — 1 szt.
Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — spaliny wylot z kotta — 1 szt.

e  Czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem — spaliny za ECO — 1 szt.
9. Uktad pomiaru ci$nienia:

e  Czujnik cis$nienia z przetwornikiem 4-20mA — woda, wylot z kotta — 1 szt.

e  Czujnik ci$nienia z przetwornikiem 4-20mA — woda, wylot z ECO — 1 szt.
10. Okablowanie po istniejacych trasach.
11. Uzgodnieni dokumentacji w UDT.
12. Uruchomienie automatyki.

Wymagany termin realizacji zamoéwienia : maksymalnie do 05.09.2023r.

Ptatnosé: faktura koncowa po podpisaniu Protokotu koncowego odbioru robét, ptatna w

ciagu 14 dni od ztozenia.
2. Przy wyborze oferty do realizacji zaméwienia , Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium:
e Cena-100% -wg wzoru:

Cena najtanszej oferty
C= x 100pkt
Cena badanej oferty

RAZEM 100% = 100pkt
3. Oferta ma zawiera¢:
a) Kompletny, wypetniony formularz ofertowy — ZALACZNIK NR 1 — wg zatgczonego wzoru
b) kserokopie aktualnego wpisu do wlasciwego rejestru, uprawniajgcego zleceniobiorce do
wystepowania w obrocie prawnym (potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Zleceniobiorce)

c) kompletne, wypetnione o$wiadczenie stanowigce ZALACZNIK NR 2.

4. Opis sposobu obliczania ceny w sktadanej ofercie cenowej:
A) W cene nalezy wliczy¢:
a) wartos¢ dostarczanych materiatdbw w oparciu o przedmiot zamowienia,
b) obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT,
Cena ryczattowa podana przez zleceniobiorce za dostarczone towary jest obowigzujgca przez
okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata waloryzaciji w okresie jej trwania.
B) Okres Gwarancji stanowi ilo$¢ miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru, podpisanego przez Zamawiajgcego.
5. Miejsce i termin ztozenia oferty cenowej:
a) Oferte cenowg nalezy ztozy¢ do dnia 06-07-2023roku do godziny 10:00 w zaklejonej kopercie w
siedzibie zamawiajgcego :
Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

lub e-mailem : sekretariat@ozec.eu



b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

— oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie,
na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajgcego, nazwe i adres wykonawcy oraz napis:

,Modernizacja automatyki kotta wodnego wysoko parametrowego 8MW”
— Ceny w ofercie majg by¢ wyrazone cyfrowo i stownie,
— Okres Gwarancji - wyrazona w miesigcach cyfrowo i stownie,
— Termin wykonania ustugi wyrazony w dniach cyfrowo i stownie,
— Oferta ma by¢ napisana w jezyku polskim, czytelng i trwatg technika.

c) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie poddanym powyzej zostanie

zniszczona.

d) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte cenowa.

e) Okres zwigzania ofertg 30 dni.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:

Wiadystaw Dariusz tokietek

tel. 690 030 430

Zamawiajacy zastrzega mozliwosé zmiany ilosci zakupu towaru .

Formularz Ofertowy — ZALACZNIK NR 1

Zamawiajacy:
Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwal imi¢ i nazwisko:

adres Wykonawcy: ulica .......cccccovveiiiiiieiieeiinnne, nrdomu .....

kod ...cccvveeeeiinne MIEJSCOWOSE ..o e

powiat .......cccovieiiieiiiiieen, WOJEWOAZIWO ...,

telr fax: e

REGON:.....ccooiiiiieeeee e, NIP: e
OFERTA CENOWA

Odpowiadajgc na zaproszenie do ztozenia oferty cenowej na zadanie pn.:,,Modernizacja

automatyki kotla wodnego wysoko parametrowego 8MW”’

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamowienia, za kwote w wysokosci:

netto: ................ ZE (SIOWNI..... e )



2. Czas realizacji umowy: ............... dni- (STOWNIE.....e )
3. Okres Gwarancji: ............... MIESIECY, (SIOWNIE... .. e )
DNia o e

(piecze¢ i podpis Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 2

Zamawiajacy:
Otwocki Zaktad Energetyki Cieplnej
ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwal imie i nazwisko:

adres Wykonawcy: ulica .......cccccovviiiieeiieeiine, nrdomu .....

kod ...cccvvieeeiinne MIEJSCOWOSE ..ooiiiiieiiiiiee e
powiat .......cccoeviiiiieiiiiien, WOJEWOAZIWO ...,
telr fax: e
REGON:.....ccoiiiieeeeee e, NIP: e

wModernizacja automatyki kotla wodnego wysoko parametrowego SMW”’

OSWIADCZAMY, ZE:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania dziatalnoSci lub czynnosci objetych
niniejszym zamowieniem,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie,
zapoznaliSmy sie z zakresem prac objetych w zapytaniu w terenie,
dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia.

(pieczec i podpis Wykonawcy)



	ZAPROSZENIE

